
Diretoria de Obras / SMDU ANEXO VI

Potência Nominal (W)                            ( 

aproximadamente)
Fluxo Luminoso (lm)

40 4200 a 4600

50 5200 a 5800

60 6000 a 6600

80 8400 a 9200

90 8400 a 10400

100 10500 a 11500

120 12600 a 13800

150 15700 a 17500

180 18900 a 20700

*   200 21000 a 23000

Faixa de Tensão de Operação (VCA) De 90 a 305

Eficiência Luminosa  (lm/W) Mínimo de 110

Vida Útil (horas) Mínimo de 50.000

Temepratura de Cor (K) Entre 4.000 e 5.000

IRC (Índice de Reprodução de cores) Maior ou igual a 70%

Fator de Potência Superior a 0,95

Grau de Proteção IP (mínimo)
Módulo óptico: IP66 - Alojamento 

do driver: IP44

Iluminação de Vias Públicas, Praças e Espaços Públicos

∗    O equipamento (200 w) deverá possuir área interna para o 

alojamento e predisposição para equipamentos de telegestão. 
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