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Carga (KVA) | Carga (KVA)

Transformador Instalada Retirada
65889—-3—-45 0,630 0,720
CARGA DO TRAFO = 10,30 KVA
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Carga (KVA)

Carga (KVA)

Transformador In

stalada Retirada

25649—-1-25

0,180 0,210

CARGA DO TRAFO = 24,40 KVA

1%
© —
Folha 6168-8270 " e T gTs
Coordenada 619-117 f
Quant. Lampada 1 > §
Fases Ligadas AB g%i @
< <
Folha 6168-8270 &
Coordenada 601—-151 i"% § R
Quant. Léampada 1 O = ‘L
Fases Ligadas AB ® é @ 8@;;
~
Folha 6168-8270 6« 5
Coordenada 583—185 © g Cﬁ
Quant. Lampada 1 % E 5
Fases Ligadas AB O% E 5
te} Q
Folha 6168-8270 %
Coordenada 568-219 Z
Quant. Lampada 1 °
Fases Ligadas AC
Folha 6168-8270
Coordenada 581-218
Quant. Lampada 1
Fases Ligadas AB
Folha 6168-8270
Coordenada 583-250
Quant. Lampada 1
Fases Ligadas AB
Folha 6168—-8270
Coordenada 584281
Quant. Lampada 1
Fases Ligadas AB
Folha 6168-8270
Coordenada 551-253
Quant. Lampada 1
Fases Ligadas BC
Folha 6168—-8270
Coordenada 535-289
Quant. Lampada 1
Fases Ligadas AB

COPIAS

DE

AUTOMATICA

DISTRIBUICAO

QTDE/TIPO
ORGAO

DISTR.

Folha 6168-8270
@ Coordenada 643-235
Quant. Lampada 1
Fases Ligadas AB
Folha 6168-8270
Coordenada 642—195
Quant. Lampada 1
Fases Lligadas AB
Folha 6168-8270

Coordenada 642—-150
w

Quant. Lampada

Fases Ligadas AB

CONSUMIDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
CNPJ:73.357.469 /0001 —56

ENDERECO: RUA SAO JOAO, N° 290 — CENTRO

CEP: 335.400-000

MUNICIPIO: LAGOA SANTA—MG

TELEFONE: (31) 3688—1300

N. CLIENTE CEMIG: /7000009502

PROJETO SOMENTE PARA APROVACAOQ

POSTERIORMENTE SERA EXECUTADO POR OUTRA EMPREITEIRA.

"NOSSO MELHOR PROJETO E GARANTIR A SEGURAGA DE TODOS"

4o

11-300

3x1x70+70

OLIVERA /&

(6oLED)
XC—A

RUA OLIVEIRA LIMA

3x1x70+70

@ 26C—+BC

OCAL

RUA ESPIRITO SANTO B OUIRAS

BAIRRO JOA
AGOA SANTA — MG
o123 AT

Transformador Instalada Retirada
35839—-1-15 0,600 0,730
CARCA DO TRAFO = 8,75 KVA

Carga (KVA) | Carga (KVA) T 5176 8970
Transformador Instalada Retirada Coordenoda 020_062
e0e=o— o0 o420 0.010 Quant. Ldmpada 1
CARGA DO TRAFO = 20,70 KVA Fases Ligadas s
Folha 6168-8270
CFOMZ ] 61;:7?5:0 @ Coordenada 797-048
oordenada - N
<> Quant. Lampada 1 Carga (KVA) | Carga (KVA) Quant. \TOmpon 2
Fases Ligadas AB Transformador Instalada Retirada Fases Ligades B
9222—-1-15 0,650 0,910 Folha 6168-8270
Folha 6176-8270 CARGA DO TRAFO = 8,75 KVA Coordenada 772-085
@ Coordenada 142—-157 Quant. Lampada 1
Quant. Lampada ! Fases Ligadas AB
Fases Ligadas AB Folha e168-82/0 °
Coordenada 770-037 Folha 6176—8270
Quant. Lampada | Coordenada 015-013
Folha 6176-8270 oes Ligodo s S —— 1
<3> Coordenada 078-197 Foses Ligadas e
Quant. L&mpada 1 Folha 6168—8270
Fases Ligadas AB @ Coordenada 743-022 Folha 61768265
Quant. Lampada 2 Coordenada 032-478
Folha 6176-8270 Fases Ligadas AB Quant. Lémpada 1
@ Coordenada 018-221 Folha 61688265 Fases Ligadas AB
Quant. Ldmpada ! Coordenada 761-482 Folha 6176-8265
Fases Ligadas AC Quant. Lédmpada 1 Coordenada 047—446
Fases Ligadas AB @ Quant. Ldmpada 1
CFS!;Zemodo 6;1737?;20 Folha 016878265 o o =
Quant. Lampada ] @ Coordenada 775451 Folha 6176-8265
Fases Ligadas AC Quant. Ldmpada ! @ Coordenada 063-414
Fases Lligadas AB Quant. L&mpada 1
Folha 6176-8270 Folha 6168_8265 Fases Ligadas AB
@ Coordenada 019-143 Coordenada 793-416 Folha 6176—8270
Quant. Lampada 1 Quant. Lampada ] Coordenada 080—381
Fases Ligadas AC Fases Ligadas AB @ Quant. Ldmpada 1
Folha 6176-8270 Folha 6168—8270 Foses Ligadas -
@ Coordenada 028-109 Coordenada 716-010 Folha 6168—8270
Quant. Lampada 1 Quant. Lampada 1 Coordenada 770—037
Fases Ligadas AB Fases Ligadas AB Quant. Lampada ]
Folha 6168-8270 Foses Ligodas -
Coordenada 723-050
Quant. Lé&mpada 1
Fases Ligadas AB
Folha 6168-8270
Coordenada 711-083
@ Quant. Lampada 1
Fases Ligadas AB
Folha 6168-8270
@ Coordenada 702—120
Carga (KVA) | Carga (KVA) Quant. Lampada !
Transformador| Instalada Retirada Fases Ligadas re
401056—5-45 0,120 0,140 Folha 6168—-8270
CARGA DO TRAFO = 6,34 KVA Coordenada 697—160
@ Quant. Lampada 1
Folha 6168-8270 Fases Ligadas AB
Coordenada 645-279 Folha 6168-8270
Quant. Lampada ! Coordenada 696-196
Fases Ligadas AB Quant. Lampada 1
Folho 6168—8270 Fases Ligadas AB
@ Coordenada 643-235 Folha 6168-8270
Quant. Lédmpada 2 Coordenada 697-235
Fases Ligadas AB @ Quant. Laémpada 1
Fases Ligadas AB

_.’..f- - . 3 s

&farﬁun Soares da Stlva

Tée, Projatos Rece Distribucdio - ERRD
NP G572

RESERVA DE CAPACIDADE DO SISTEMA ASSEGURADA POR
100 DIAS CORRIDOS.

Ap0s instalagéo ou substituicédo de equipamentos de IP, a Prefeitura Municipal
devera reapresentar projeto com carimbo de “CONFORME CONSTRUIDO?”,
diretamente ao agente de Relacionamento Comercial Poder Publico da RC/PP.

OBS: Havendo desisténcia da prefeitura na execugdo da obra, devera ser
enviado um pedido formal da prefeitura.

a ‘ ‘ ‘ NOTAS :
‘ ‘ ‘ 1 — NAO HA IMPABTO AMBIENTAL QUE JUSTIFIQUE QUALQUER LICENCA.
b 2 — PROJETO SEM INTERFERENCIA COM OUTRAS EMPRESAS DE SERVICO
: | | |
APROV. ‘ VISTO ‘ FEITO ‘ DATA
ALTERACOES

PUBLICO.

RUA JUNQUILHOS, 1033 - APTO 302 -
%) bucré Gomee O o e sy ™ £SC.:1:1000

CNPJ: 19.556.837/0001-40 5
Engenharia o o SUSTITUICAO DE IP RUA ESPIRITO SANTO =
T e e T AR E OUTRAS NO BAIRRO JOA — NO - g

ASSIN. MATRICULA ASSIN. MATRICULA MUN‘C‘P‘O D%BLRAAGOPAARSTA‘[C\/JﬁARi MG W /‘ 2 8 9 6 W 5 W 7 9

DATA DATA

ANDREEED:/;ARG??SES;;%SCIMENTO GOMES ELABORAGAO DO PROJETO: 31 / 05 / 2019 FOLHA O N ‘ CA ARQ.
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